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A (cm) B (cm)Diametro (mm)

Ribassamento per alloggio

pompe di sollevamento

Ingresso acque da

parcheggio pubblico,

DN250

BOTOLA IN GHISA

CARRABILE PER

ISPEZIONE POMPE

Uscita da vasca

acque laminate sollevate DN250

tarato per portata in uscita 20l/s x Ha

Ingresso acque da

parcheggio tir,

DN250

Ingresso acque da

parcheggio pubblico,

DN250
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NOTA:

Si specifica che la manutenzione di tutte le reti di raccolta delle acque meteoriche, incluse quelle

relative alle opere in dotazione territoriale (parcheggio auto e parcheggio camion) sarà in capo al

soggetto attuatore.

Per le reti di raccolta delle acque meteoriche relative alle altre opere in dotazione territoriale (parcheggio auto)  vedere Elaborato A21
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